jestv. VN vedenie V251

Uprovo PB’ ¢. VN251_81
SO-D11-2 Uprava distribucnej sustavy

LEGENDA
— — — — — — - navrh. nové kablove VN vedenie (v zemi)
- . «— - jestvujuce vzdusné VN vedenie, bez zmeny
novrh. VN vedenie v zemi - navrh. transformacna stanica VN/NN
S0-D10 Pripojka VN / -
Krizovanie s diafnicou A
D1 Budimir - Bidovce o

NAMRAZOVA OBLAST : I-1(VN)
ZNECISTENIE OBLASTI: MALE - Z I

VN: 3 ~ 22 kV 50 Hz

OCHRANA PRED URAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM:

BEZPECNOSTNE OPATRENIA VN (STN EN 50522, STN EN 61936-1):
Kopce - ochrana pred priamym dotykom - umiestnenim mimo dosahu
- ochrana pred nepriamym dotykom - uzemnenim

ZMENA STAVBY PRED JEJ DOKONCENIM
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